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1．简述

新版DACTS704C是一款柴油发电机组自动控制器，实时监测并显示油机运行参数，手动(通过面板按键)或自动(根据自动模式下的远端输入信号)控制油机启动和停机。
控制器具有故障停机保护功能。油机产生故障时，控制器立即告警并控制油机停机，同时LCD显示故障原因。
控制器还提供了远程监控功能。DACTS704C与计算机连接后，使用配置软件可修改模拟量停机/告警值，延时参数以及一些系统参数的设置值。操作面板按键同样可以修改参数值。
为使操作人员能对系统进行正确的安装、调试和操作, 使设备充分发挥其优越性, 安全可靠地长期工作, 应首先熟悉DACTS704C控制器的操作和参数设置。建议操作人员在安装和操作前应通过本说明充分了解控制器的技术参数、原理、功能、参数设置原则，请用户在使用前仔细阅读以下内容。
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2．性能特点
· 实时测量及显示油机线&相电压、负载电流，油机频率，油机转速，油机功率，功率因数，油机总运行时间，总发电电量，发动机的电池电压、水温、油压、油位等。
· 油机电压，电流和功率真有效值测量。
· 自动或手动控制油机启动和停机。
· 提供8路开关量输入、8路开关量输出。
· 油压低、水温高、油位低、油温高、油机转速高/低、油机电压过压/欠压、电流过载、油机频率高/低、油机功率过载、可编程开关量输入等预告警/停机功能。
· 电池电压高/低告警。
· 紧急停机、启动失败、停机失败故障告警。
· 控制器内部预置了水温、油压，油位传感器曲线各8种，并为每种传感器提供了1个可自定义曲线。
· RS232和RS485两种通讯接口，可与PC机连接，配合免费的配置软件监测和修改参数，实现远程监控功能。
· 中、英文显示语言切换。
· 控制器最多保存32条故障记录。
· 定时试机功能。可设置定时启动和停机。
· 前壳为黑色耐压塑料，后壳为铝壳，轻便美观。外部接线连接采用可插拔接线端子，操作方便。
3．主要技术数据
3.1电源
	工作电压
	8 - 36V DC

	整机最大操作电流
	500mA/12V；290mA/24V

	启动期间工作电压范围
	5 - 36V DC


直流电压
	测量范围
	0 - 45V

	分辨率
	0.1V

	精度
	±2％


3.2 接线端子规格
	接线端子类型
	可插拔端子，螺钉固定

	最小连线尺寸
	0. 5mm2

	最大连线尺寸
	2. 5mm2


3.3 模拟量输入
3.3.1发电机电压输入
	测量类型
	真有效值

	测量范围
	25 - 620V AC(线电压)

15 - 360V AC(相电压)

	分辨率
	1V AC（相电压）
2V AC（线电压）

	精度
	±1％（相电压）；±1.5％（线电压）


3.3.2负载电流
	测量类型
	真有效值

	测量范围
	0~5AAC（电流互感器次级）

	分辨率
	0.01A（≤5A）

	精度
	±1％ 


3.3.3 发电机频率输入

	测量范围
	3.5 - 99HZ

	分辨率
	0.1HZ

	精度
	±1%


3.3.4 磁传感器输入

	电压输入
	±0.5V - 70V (最大值)

	频率最大值
	10,000Hz

	转速测量分辨率
	8RPM

	转速测量精度
	±1%


3.3.5 温度传感器输入

	测量类型
	通过测量传感器的电压来获取电阻值

	满量程
	2000Ω

	超限量程
	3000Ω

	测量范围
	0 - 140℃

	测量精度
	±2%


3.3.6 油压传感器输入

	测量类型
	通过测量传感器的电压来获取电阻值

	满量程
	500Ω

	超限量程
	1000Ω

	测量范围
	0 - 1000Kpa

	测量精度
	±2%


3.3.7 油位传感器输入

	测量类型
	通过测量传感器的电压来获取电阻值

	满量程
	500Ω

	超限量程
	1000Ω

	测量范围
	0 – 100%

	测量精度
	±2%


3.4 开关量输入

	类型
	接电源负极有效

	最小输入电压
	0V DC，以电源负极为参考点

	最大输入电压
	+35V DC，以电源负极为参考点

	接通电流
	2.3mA

	开路电压
	5~6.5V


3.5 继电器输出

	启动、供油继电器
	16A / 30V DC,直流电源

	其他6个继电器
	5A / 30V DC,直流电源

	怠速常闭点
	3A / 30V DC,直流电源


3.6 通讯端口

	RS232串口
	最大通讯距离≤10m，波特率9600

	RS485端口
	最大通讯距离≤1.2km，波特率9600


3.7 累加值

当累加值超过下表列出的最大值时，数值自动复位为零。

	油机总运行时间
	最大65535小时59分钟

	油机总启动次数
	最多65535次


3.8 工作条件

	工作温度
	-20 ～ +60℃

	储存温度
	-30 ～ +70℃

	相对湿度
	＜95%RH


3.9 外形尺寸及安装

· 整机外形尺寸：206(宽)X 146（高）X 44（厚） 毫米

· [image: image65.jpg]


安装开口尺寸：196(长) x 136(宽) 毫米
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3.9.1固定夹

使用固定夹将模块固定到安装板上。

· 将模块背部放入安装板开口内。

· 逆时针扭固定夹上的螺杆，使螺杆尖端后缩，螺杆退到只露   出在固定夹外面一点点即可。

· 将固定夹上面大的凸起插入到模块后壳侧边的狭槽内，然后向后拉固定夹，确保固定夹与模块接触紧密。

· 顺时针扭螺杆，直到螺杆尖端接触到安装板。

· 慢慢调整力度扭动螺杆，直到螺杆紧压住安装板，使模块与安装板固定牢靠。注意不要过于扭紧螺杆。 

4．接线端子定义
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4.1 开关量输入

	端子
	定义
	连线
	说明

	1
	输入1（降速限位）
	0.5mm2
	接电源负极有效。

	2
	输入2（升速限位）
	0.5mm2
	接电源负极有效。

	3
	输入3（远端复位）
	0.5mm2
	接电源负极有效。

	4
	输入4（远端启动）
	0.5mm2
	接电源负极有效。

	5
	输入5（急停）
	0.5mm2
	接电源负极有效。

	6
	输入6（油位低）
	0.5mm2
	接电源负极有效。

	7
	水温高
	0.5mm2
	水温传感器的报警开关。接电源负极有效。

	8
	油压低
	0.5mm2
	油压传感器的报警开关。接电源负极有效。


4.2 RS485通讯口
	端子
	定义
	连线
	说明

	9
	RS485+
	RS485通讯端口。使用两芯屏蔽双绞线。最长距离1.2km。

	10
	RS485-
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4.3 RS232通讯口

4.4 继电器输出

	端子
	定义
	连线
	说明

	11
	启动
	1.5mm2
	由公共端子15、16号供给电源最大输出16A电流。

	12
	供油
	1.5mm2
	由公共端子15、16号供给电源最大输出16A电流。

	13
	预供
	1.0mm2
	由公共端子15、16号供给电源最大输出5A电流。

	14
	故障
	1.0mm2
	由公共端子15、16号供给电源最大输出5A电流。

	15
	公共
	1.5mm2
	由蓄电池正极供电,15、16端子使用导线接通。推荐外接20A保险。最大20A电流。

	16
	
	
	

	17
	供电合闸
	1.0mm2
	由公共端子15、16号供给电源最大输出5A电流。

	18
	降速
	1.0mm2
	由公共端子15、16号供给电源最大输出5A电流。

	19
	升速
	1.0mm2
	由公共端子15、16号供给电源最大输出5A电流。

	20
	怠速/高速
	1.0mm2
	由公共端子15、16号供给电源最大输出5A电流。

	21
	
	
	

	22
	
	
	


4.5 直流电源

	端子
	定义
	连线
	说明

	23
	电源+
	1.5mm2
	外接蓄电池正极(8～35VDC)

	24
	电源-
	1.5mm2
	外接蓄电池负极

	25
	电源+
	1.5mm2
	外接蓄电池正极(8～35VDC)


4.6 油机电压

	端子
	定义
	连线
	说明

	26
	油机电压U相
	1.0mm2
	连接至发电机组U相输出

(推荐外接2A保险)。

	27
	油机电压V相
	1.0mm2
	连接至发电机组V相输出

(推荐外接2A保险)。


	28
	油机电压W相
	1.0mm2
	连接至发电机组W相输出

(推荐外接2A保险)。

	29
	油机电压零线
	1.0mm2
	连接至发电机组N相输出。


4.7 负载电流

	端子
	定义
	连线
	说明

	30
	电流A相
	1.5mm2
	电流A相监视输入，外接电流互感器二次线圈，最大5A AC。

	31
	
	
	

	32
	电流B相
	1.5mm2
	电流B相监视输入，外接电流互感器二次线圈，最大5A AC。

	33
	
	
	

	34
	电流C相
	1.5mm2
	电流C相监视输入，外接电流互感器二次线圈，最大5A AC。

	35
	
	
	


4.8 模拟量传感器

	端子
	定义
	连线
	说明

	36
	模拟地
	0.5mm2
	传感器公共端，可接传感器机壳并接通蓄电池负极。

	37
	水温输入
	0.5mm2
	外接电阻式温度传感器。

	38
	油压输入
	0.5mm2
	外接电阻式油压传感器。

	39
	油位输入
	0.5mm2
	外接电阻式油位传感器。

	40
	油温/

水温2 输入
	0.5mm2
	外接油温传感器或第2路水温传感器。

	41
	油压2 输入
	0.5mm2
	不连接或接第2路油压传感器

	42
	转速输入
	0.5mm2
	外接电磁式传感器。

	43
	
	
	


5．控制程序

5.1 手动控制

用户可手动按下按键来控制油机启动和停机。
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启动油机：按下[启动]键，油机开始启动。

停止油机：按下[停机]键，油机开始停机。

关于油机手动启动和停机控制过程，详见后面“操作方式”描述。

5.2 默认显示

模块上电后，液晶屏显示一个信息界面，主要显示模块型号，序号以及单片机控制程序的版本号，大约2秒钟后，显示自动转到默认界面。


信息界面

模块共4个默认界面，自动切换显示，以供用户查看参数。如果用户想长时间查看某个界面，那么按 [image: image5.png]


 键，定位到目标界面，显示屏会一直显示此界面， 持续2分钟后，跳转回自动切换模式。


默认第1界面




默认第2界面

默认第3界面




默认第4界面


重复按 [image: image6.png]


 键，可以在4个默认界面之间切换。

模块显示默认界面时，如果检测到告警或故障，界面立即跳转到状态界面，显示告警信息，以引起用户注意。用户按 [image: image7.png]


  键可以在默认界面和状态界面之间切换显示。


状态界面


通常情况下，显示屏第二行显示模块当前状态，如果有告警或故障产生时，则显示故障信息。

显示器有背光屏保功能，即在系统预设的时间内如果不操作任何按键，显示器会自动变暗。按任意键可以激活显示。

5.3按键功能

键盘包括用于启动、自动、停机三个控制按键；减少、增加、取消、确认四个参数设置键。
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	在菜单设置界面下，按此键可返回至上一级菜单，连续按动可以退回到默认界面。

修改参数值时，按此键可取消所做的修改。
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	在菜单设置界面下，按此键返回到前一项参数。

修改参数值时，每按一次此键，数值减1。
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	在默认界面下,按此键进入“输入密码”界面。

在菜单设置界面下，按此键转到后一项参数。

修改参数值时，每按一次此键，数值加1。
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	在菜单设置界面下，按此键进入下一级子菜单。

修改参数值后，按此键即确认并保存修改值。
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	按下[自动]按键，控制器进入自动模式，此时，油机启动和停机由“远端启动”输入信号控制。

如果“远端启动”输入信号有效，油机将自动启动；如果信号转为无效，油机自动停机。

详细见后面的“自动操作”描述。
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	按下[停机]按键，油机停机。 

如果油机因故障而自动保护停机，模块将被锁死不能再启动油机。确认排除故障后，必须按下[停机]键，将模块复位后，才能启动油机。
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	按下[启动]按键，油机启动。


5.4 指示灯
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	油机为负载供电时，供电灯点亮
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	如果油机发生故障停机时，此灯点亮。
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	当油机产生一个告警时，此灯闪烁。
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	模块在自动模式下，当“远端启动”输入信号有效时，此灯点亮。


6．菜单参数说明

6.1 密码输入

显示默认界面时，按下 [image: image19.png]


 键，进入“输入密码”界面，输入密码后，进入菜单系统。 出厂默认密码为“3333”。

操作方法：进入“输入密码”界面后，液晶屏第二行显示“----”，按三次 [image: image20.png]


 键，数值增加到3，按下 [image: image21.png]


 键保存数据，此时界面显示“ 0--”、第一个密码位高亮显示，表示第一位密码已经输入完毕。

按 [image: image22.png]


 增加数值时，如果当前值超出了3，那么按 [image: image23.png]


 键减小数值。

重复以上操作，输入剩余的三个密码位，密码正确则进入菜单系统。 

6.2 菜单结构

    模块菜单显示及编程采用多级目录方式，同级目录有多项菜单，每一菜单又下分若干子目录，同样，每一子目录又有多项菜单，以此类推，大致结构如下图示： 

一级菜单

· 模拟量参数

· 延时参数

· 系统参数

· 输入状态

· 输出状态

· 自定义传感器

· 历史故障记录

二级参数

· 模拟量参数

电池电压

水温
油压

油位

油温/水温2

油压2

油机转速高

油机转速低

油机电压过压

油机电压欠压

电流过流

油机频率高

油机频率低

油机功率

· 延时量参数

启动运转时间

启动间隔时间

安全旁路时间

远端启动延时

冷却停机时间

得电停机时间

预供时间

倒转换延时

油压低延时

水温高延时

转速超限延时

频率超限延时

电压超限延时

油位低延时

过载延时

油温高延时

电池电压低

升速时间

降速时间

开机怠速延时

暖机时间

停机失败延时

转速丢失延时

· 系统参数

CT比率

齿轮齿数

启动成功频率

启动成功转速

启动成功油压

启动成功电压

每星期开机

每月开机

定时开机时

定时开机分

定时运行时间

定时开机条件

油压成功条件

设备地址

启动次数

水温类型

油压类型

油位类型

发电机类型

供油模式

供电合闸输出

油温监测

油位监测

双路水温油压

停机失败

语言类型

电压监测

时间设置

出厂设置

· 输入状态

低油压

高水温
油位低
急停
远端启动
远端复位
升速限位
降速限位
· 输出状态

启动

供油

预供
故障
供电
降速
升速
高速
· 自定义传感器

水温传感器

油压传感器

油位传感器

· 历史故障记录

故障数

7．操作方式

7.1 自动模式 

按下 [image: image24.png]


 键，按键上方的黄色灯点亮，指示油机处于“自动”模式，此时油机启动和停机都由模块自动控制，机组是否运行，取决于远端启动输入口是否有效。

7.1.1 自动启动

模块在自动模式下，当“远端启动”输入信号有效时，模块开始“远端启动”延时，然后是“预供”延时，接下来“启动运转延时”，延时期间，判断油机启动成功条件，如果此次没有启动成功，则开始“启动间隔”延时，启动间隔延时结束后，又开始“启动运转”延时，尝试第二次启动，在设定的“启动次数”内，如果油机都不能正常启动，控制器产生“启动失败”故障。

在前面的任何一次启动时，如果油机启动成功，模块开始“开机怠速延时”，接下来“升速延时”，延时结束后，同时开始“暖机延时”和“安全旁路延时”，暖机延时结束后，“供电”继电器有输出，油机向负载供电。

7.1.2 自动停机

模块在自动模式下，如果“远端启动” 输入信号转为无效时，模块开始“倒转换”延时，接下来是“冷却停机”延时，延时期间，“供电”继电器停止输出，油机空载运行。冷却停机延时结束后，模块开始“降速”延时，延时结束后，供油阀断开，油机停机。

7.2 手动模式 

7.2.1 手动启动

按下 [image: image25.png]=k

START



 键，控制器发出启动油机信号，按键上方绿色灯

亮,指示油机处于手动启动状态。模块开始“预供”延时，接下来“启动运转延时”，延时期间，判断油机启动成功条件，如果此次没有启动成功，则开始“启动间隔”延时，启动间隔延时结束后，又开始“启动运转”延时，尝试第二次启动，在设定的“启动次数”内，如果油机都不能正常启动，控制器产生“启动失败”故障。

在前面的任何一次启动时，如果油机启动成功，模块开始“开机怠速延时”，接下来“升速延时”，延时结束后，同时开始“暖机延时”和“安全旁路延时”，暖机延时结束后，“供电”继电器有输出，油机向负载供电。

在寒冷的天气条件下，如果启动难以成功，可先把“延时设置”参数里的“启动运转时间”的设置值增加到8～10秒，把“系统参数”里的“油压成功条件”设置为0 。
7.2.2 手动停机

按下 [image: image26.png]=

STOP



 键，控制器发出停机信号，按键上方红色灯亮,指示油机处于停机状态。模块开始“降速延时”，延时结束后，供油阀断开，油机停机并进入待机状态。

油机启动成功条件: 以下条件满足一个，即认为油机启动成功。

· 油机转速大于“启动成功转速”的设置值；

· 油机输出电压大于“启动成功电压”的设置值；

· 油机频率大于“启动成功频率”的设置值；
· 油压大于“启动成功油压”的设置值。
8. 参数说明

8.1 模拟量参数
模拟量参数三级菜单为告警值和停机值，电池电压例外，是告警上限和告警下限。设置值主要用于告警停机保护。

进入菜单系统后，显示屏显示“模拟量参数”，按下 [image: image27.png]


 键，进入二级菜单，二级菜单显示各个模拟量参数，使用 [image: image28.png]


 和 [image: image29.png]


 键翻页找到想要查看的目标项，按下 [image: image30.png]


  键，即进入三级菜单，三级菜单显示此模拟量参数的告警值和停机值，首先显示“告警值”，按一下 [image: image31.png]


 ，显示“停机值”。

· 告警值：用于预告警功能。只要模拟量输入值高于/低于“告警值”时，油机告警，模块面板上的“告警”灯闪烁。

· 停机值：用于预告警功能，如果模拟量输入值高于/低于“停机值”时，油机停机，模块面板上的“告警、故障”灯常亮。
告警上限和告警下限只用于电池电压模拟量。

· 告警上限: 电池电压值高于“告警上限”时，“告警”灯闪烁，模块显示一个电池电压高告警，油机不停机。
· 告警下限: 电池电压值低于“告警下限”时，“告警”灯闪烁，模块显示一个电池电压低告警，油机不停机。

用户可以修改模拟量参数的停机/告警值，下例为修改 油机转速高->告警值。修改方法见下述。

· 输入密码，进入菜单系统，液晶屏显示“模拟量参数”，

· 按下[image: image32.png]


 键，显示“电池电压”，连续按6次 [image: image33.png]


 键，定位到“油机转速高”，如果不小心按超过了，可以按 [image: image34.png]


 返回。

· 再按下 [image: image35.png]


 键，液晶屏底行显示“停机值”，按 [image: image36.png]


 键翻到“告警值”项，底行右侧显示其当前值。

· 按 [image: image37.png]


 键，“告警值”显示背景变为高亮，此时进入了参数设置模式，
· 使用 [image: image38.png]


 和 [image: image39.png]


 键来加、减数值，直到数值调整到所需值，显示屏第三行显示了数值设置范围，模块不接受超过此范围的数值。

· 按下 [image: image40.png]


 保存所修改数值并退出修改模式。如果想取消所做修改，按 [image: image41.png]


 键。

8.2 延时参数
(1).启动运转时间

当启动油机时开始延时，延时期间检测“启动成功条件（见后面“操作方式”章节详细描述）”,如果条件满足则认为油机启动成功而终止启动输出。

(2).启动间隔时间  

当“启动运转时间”结束后，启动成功条件仍未满足并且“启动次数”未达到设置值，模块开始“启动间隔延时”，延时结束后重又开始启动运转延时，同时启动次数加1。

(3). 安全旁路时间


 油机启动成功且开机怠速延时、升速延时结束后，开始安全旁路延时，延时期间模块不检测油机故障，只有延时结束后，模块才开始监测“油压低”、“水温高”、“油机电压超限”、“油机频率超限”等故障。

(4).远端启动延时


控制器在“自动模式”时，如果“远端启动（如果自定义输入设置为远端启动）”输入信号有效，开始此延时，延时结束后，启动油机。 

(5).冷却停机时间
 

自动模式下，当“倒转换延时”结束后，开始此延时，同时断开“供电”输出，油机将空载额速运行。延时结束后，又开始降速延时。

(6).得电停机时间

只有在“供油模式”设置为“停机输出”时,此延时有效，此时供油输出相当于“停机”作用，油机停机时，“供油”继电器有输出，模块开始“得电停机延时”，延时结束后，“供油”继电器停止输出。

(7).预供(热)延时

模块接收到启动信号后开始此延时，同时预供继电器闭合，延时结束后，“预供”继电器断开，油机开始启动。

(8).倒转换延时

控制器处于自动模式时，当“远端启动（如果自定义输入设置为远端启动）”输入信号转为无效时，倒转换延时开始。在延时期间，“供电”输出并不断开，仍然由油机向负载供电。

(9).油压低延时

当油压值低于“油压->停机值”或油压低开关量检测有效开始延时，延时期间，如果油压恢复正常，延时将中断。

(10).水温高延时


当水温高于它的“水温->停机值”或水温高开关量检测有效开始延时，延时期间，如果水温恢复正常，延时将中断。

(11).转速超限延时

当油机转速大于“油机转速高->停机值”或油机转速小于油机转速低->“停机值”时开始此延时，延时期间，如果油机转速恢复正常，延时将中断。

(12).频率超限延时

当油机频率大于“油机频率高->停机值”或 小于“油机频率低->停机值”时开始此延时，延时期间，如果油机频率恢复正常，延时将中断。

(13).电压超限延时


当油机电压高于“油机电压过压->停机值”或者低于“油机电压欠压->停机值”时，开始此延时。延时期间，如果油机电压恢复正常，延时将中断。

(14). 油位低延时

当油位值低于“油位->停机值”时开始延时，延时期间，如果油位恢复正常，延时将中断。

(15).电流过载    

当油机电流高于“电流过流->停机值”时，开始延时，延时期间，如果电流恢复到正常范围，延时将中断。
(16).油温高延时  

当油温值高于 “油温->停机值”时开始延时，延时期间，如果油温恢复正常，延时将中断。

(17).电池电压低延时  

当电池电压值低于“电池电压->告警下限”时开始延时，延时期间，如果电池电压恢复正常，延时将中断。

(18).升速延时

开机怠速延时结束后，开始“升速延时”，延时期间，升速继电器闭合。当“升速限位”开关闭合时，升速继电器断开。

(19).降速延时
     

手动模式下，如果按下“停机”按钮，模块先经过“降速延时”，延时结束后，切断供油阀，油机彻底停机。

紧急情况下(例如油机故障或有“急停”信号输入)，模块立即切断供油阀使油机停机，同时开始降速延时。

(20).暖机延时

油机启动成功并且升速延时结束后，模块开始暖机延时，延时结束后，如果油机频率、转速、电压都达到正常范围值，供电有输出，油机向负载供电。

(21).停机失败延时 

只有在“系统参数->停机失败”设置为“监测”时，此延时才有用。控制器已经控制油机停机且供油阀断开后，开始此延时，延时结束后，如果控制器没有检测油压低信号，则产生停机失败故障。

(22).开机怠速延时

油机启动成功后，如果油机配置了调速机构，系统则开始怠速延时。在延时期间，油机一直怠速运行，延时结束后，开始升速延时。

(23).转速丢失延时 

如果系统参数设置转速取自磁传感器，当油机启动成功后，如果模块检测不到油机转速时,开始此延时，延时期间，如果转速恢复正常，延时将中断。

8.3系统参数 

1) CT比率(电流互感器比率) 

发电机的外接变流器应与发电机组可以提供的最大电流相匹配，正确设置电流互感器比率可以使控制器反映实际的电流。

例如，用户的机组300KW选用600：5的电流互感器，应该将CT比率设为600。

2) 齿轮齿数

即飞轮的齿数。当齿轮齿数设置为“0”时，油机转速值根据油机频率来计算；齿轮齿数设置值在1～255之间，转速值根据齿轮齿数来计算。

3) 启动成功频率

此条件暂设定无效。

4) 启动成功转速

判断油机启动成功的条件。在启动运转延时期间，如果控制器检测到油机转速大于“启动成功转速”的设置值，则认为油机已经启动成功。

5) 启动成功油压

判断油机启动成功的条件。在启动运转延时期间，如果控制器检测到油压大于“启动成功油压”的设置值，则认为油机已经启动成功。（注意：必须在系统参数－>油压成功条件设置为“1（有效）”时，此设置才起作用）。

6) 启动成功电压

判断油机启动成功的条件。在启动运转延时期间，如果控制器检测到油机线相电压大于“启动成功电压”的设置值，则认为油机已经启动成功。
7) 每星期开机

如果“定时开机条件”设为“有效”，并且“每月开机”设为“无效”，此设置才起作用。

油机每个星期自动启动一次，此参数值决定油机在每个星期

的哪一天自动启动。设置值范围为0-6，0代表星期日。例如，参数值设置为5，那么油机在每个星期五自动启动。

8) 每月开机

如果“定时开机条件”设为“有效”，“每月开机”设置才起作用。每月开机有效时，每星期开机设置则无效。

油机每个月自动启动一次，此参数值决定油机在每个月的哪一天自动启动。设置值范围为0-31，如果设置为0，那么此设置也不起作用。

例如，每月开机设置为20，那么油机在每个月20号自动启动。

9) 定时开机时

油机定时启动的小时。24小时制。

10) 定时开机分

油机定时启动的分钟。

例如，定时开机时设置为 9，定时开机分设置为30，那么油机在9：30自动启动。

11) 定时运行时间

油机定时运行的分钟数。油机自动启动后，在设定的分钟内运行，然后自动停机。

12) 定时开机条件

设置定时开机功能是否有效。

	设置值
	描述

	0
	定时开机功能无效

	1
	定时开机功能有效


13) 油压成功条件

	设置值
	描述

	0
	启动成功油压不作为油机启动成功判断条件

	1
	启动成功油压作为油机启动成功判断条件之一


14) 设备地址

为使软件通讯时控制PC机能识别不同器，可对控制器设定不同的设备地址。

15) 启动次数

如果选择了1个以上的启动次数，启动间隔时间将被插入到两次启动的中间。如果“启动运转时间”结束后，油机没有启动成功，而启动次数又选择了不止1次，那么油机经过“启动间隔时间”后，开始下一次启动，直到启动次数用完或油机启动成功。

	设置值
	描述

	1
	1

	2
	2

	3
	3

	…
	…

	8
	8


16) 水温类型

下表为模块内置的水温传感器的曲线代号，模块预置了9条水温曲线，以匹配不同类型的传感器。如果所用传感器不在表中，用户可以将该传感器提供的数据写入到模块中（具体方法见后面“自定义传感器”描述），同时将“水温类型”参数值设置为8. 如果用户使用本厂配套的水温传感器，一般不建议修改此项。
	温度
	0
	20
	40
	60
	80
	90
	100
	120
	℃

	曲线0
	3000
	1000
	400
	170
	85
	62
	43
	28
	Ω

	曲线1
	2300
	1000
	489
	242
	127
	96
	75
	47
	Ω

	曲线2
	1530
	625
	268
	141
	71
	57
	37
	28
	Ω

	曲线3
	2050
	820
	330
	150
	72
	52
	38
	22
	Ω

	曲线4
	4100
	1540
	630
	275
	130
	90
	67
	43
	Ω

	曲线5
	3000
	1000
	505
	238
	115
	80
	54
	33
	Ω

	曲线6
	1750
	695
	287
	134
	69
	51
	38
	22
	Ω

	曲线7
	1000
	650
	287
	134
	69
	51
	38
	22
	Ω

	曲线8
	用户自定义曲线（“自定义传感器”菜单下定义）


17) 油压类型

下表为模块内置的油压传感器的曲线代号，模块预置了9条油压曲线，以匹配不同类型的传感器。如果所用传感器不在表中，用户可以将该传感器提供的数据写入到模块中（具体方法见后面“自定义传感器”描述），同时将“油压类型”参数值设置为8.如果用户使用本厂配套的油压传感器，不建议修改此项。 

	油压
	0
	2.0
	4.0
	5.0
	6.0
	7.0
	8.0
	10.0
	KPA

	曲线0
	20
	38.3
	57.7
	66
	75
	83.2
	91.2
	106.2
	Ω

	曲线1
	10
	56
	89
	104
	120
	136.5
	150
	176
	Ω

	曲线2
	10
	52
	88
	106
	124
	140
	155
	184
	Ω

	曲线3
	19
	64
	100
	119
	137
	149
	164
	193
	Ω

	曲线4
	10
	56
	89
	104
	120
	136.5
	150
	176
	Ω

	曲线5
	10
	52
	88
	106
	124
	140
	155
	184
	Ω

	曲线6
	20
	38.3
	57.7
	66
	75
	83.2
	91.2
	106.2
	Ω

	曲线7
	10
	56
	89
	104
	120
	136.5
	150
	176
	Ω

	曲线8
	用户自定义曲线（“自定义传感器”菜单下定义）


18) 油位类型

下表为模块内置的油位传感器的曲线代号，模块预置了9条油位曲线，以匹配不同类型的传感器。如果所用传感器不在表中，用户可以将该传感器提供的数据写入到模块中（具体方法见后面“自定义传感器”描述），同时将“油位类型”参数值设置为8.如果用户使用本厂配套的油位传感器，不建议修改此项。 

	油位
	0%
	20%
	40%
	100%
	

	曲线0
	35
	86
	120
	202
	Ω

	曲线1
	45
	67.5
	90
	185
	Ω

	曲线2
	曲线未定义，可由用户订购时指定。

	曲线3
	

	曲线4
	

	曲线5
	

	曲线6
	

	曲线7
	

	曲线8
	用户自定义曲线（“自定义传感器”菜单下定义）


19) 发电机类型

	设置值
	描述

	0
	用于50HZ,1500RPM 或

60HZ,1800 RPM的机组。

	1
	用于50HZ，3000 RPM或

60HZ, 3600 RPM的机组。


20) 供油模式

	运行输出
	油机启动时，“供油”继电器闭合，直到接收到停机命令或者油机发生故障时，“供油”继电器断开，停止供油，油机停止运行。

	停机输出
	正常情况下，“供油”继电器是断开的；油机运行中，如果接收到停机命令或者油机发生故障，“供油”继电器会闭合，停止供油，油机停止运行，直到供油延时结束，“供油” 输出继电器再断开。（注意：得电停机时间不能设置太短，否则油机无法停下）


21) 供电合闸输出

	设置值
	描述

	允许
	“油机供电”继电器允许输出。

	不允许
	“油机供电”继电器不允许输出。


22) 油温监测

	设置值
	描述

	不监测
	模块不监测油温输入。默认界面不显示油温值、在模拟量菜单下，有关油温参数的设置值均无效。

	监测
	模块监测油温输入。


23) 油位监测

	设置值
	描述

	不监测
	模块不监测油位输入。默认界面不显示油位值，在模拟量菜单有关油位参数的设置值均无效。

	监测
	模块监测油位输入。


24) 双路水温油压

	设置值
	描述

	不监测
	模块不监测第二路水温和油压。“油温/水温2”端口作为油温传感器输入口。“油压2”端口无效。

	监测
	模块监测两路水温和油压。“油温/水温2”端口作为第二路水温传感器输入口，有关油温的所有设置都无效。“油压2”端口接第二路油压传感器。


25) 停机失败

	设置值
	描述

	不监测
	模块不监测“停机失败”故障。

	监测
	模块监测“停机失败”故障。


26) 语言类型

	设置值
	描述

	中文
	模块使用中文语言。

	英文
	模块使用英文语言。


27) 电压监测

	设置值
	描述

	0
	模块监测单相电压(A相)

	1
	模块监测三相电压(A、B、C相)


28) 时间设置

显示模块当前的日期及时间，数据格式如下：

	年-
	月-
	日
	（星期）
	时:
	分:
	秒


例如 09-12-23(3)14:32:08,表示2009年12月23日，星期三，14点32分08秒。
下面简单描述时间设置方法。

在时间设置界面下，按下[image: image42.png]


 键进入编辑模式，此时第一位数字(年)背景高亮，按[image: image43.png]


 和[image: image44.png]


 键调整数值到所需，如果想取消修改，按[image: image45.png]


 键则退出修改模式，如果需要保存数值，按下 [image: image46.png]


 键，数值保存并将光标移到下一位，在最后一位上按 [image: image47.png]


，则保存已修改的时间并退出修改模式。










  
时间设置界面







29) 出厂设置

	设置值
	描述

	模拟量
	模拟量设置值恢复为出厂默认值。

	延时设置
	延时参数设置值恢复为出厂默认值。

	系统参数
	系统参数设置值恢复为出厂默认值。


注意：正常情况下，不建议设置此项。 

8.4 输入状态 

· 油压低：检测油压低开关信号输入状态。

· 水温高：检测水温高开关信号输入状态。

· 油位低：检测油位低开关信号输入状态。
· 急停：检测急停开关信号输入状态。

· 远端启动：检测市电继电器（或接触器）开关信号输入状态，用于检测市电是否正常，输入有效时，表示市电不正常。

· 远端复位：检测远端复位开关信号输入状态，用于是否禁止油机运行，输入有效时，机组不能运行。
· 升速限位：检测升速限位开关信号输入状态。

· 降速限位：检测降速限位开关信号输入状态。

开关量输入状态指示了控制器内部各开关当前的工作状态。如果开关量输入菜单项的背景正常，表示开关处于断开状态（输入信号无效），如果菜单项背景为高亮显示，表示开关处于闭合状态（输入信号有效）。
8.5 输出状态 

· 启动输出：启动运转期间有输出，启动成功后断开。

· 供油输出：供油模式为运行输出时，油机启动和运行期间一直有输出，停机后断开。供油模式为停机输出时，油机启动和运行期间一直有无输出，停机时有输出，供油延时结束后停止输出。
· 预供：用于机组预润滑。
· 故障：油机产生故障时有输出。
· 供电合闸：油机启动成功后，发电正常，暖机延时结束后，油机供电有输出。
· 降速：油机停机时，降速延时期间有输出。

· 升速：油机启动成功后，升速延时期间有输出。
开关量输出状态指示了控制器内部各继电器当前的工作状态。如果开关量输出菜单项的背景正常，表示继电器断开（无输出信号），如果菜单项背景为高亮显示，表示继电器闭合（有输出信号）。

8.6 自定义传感器 

模块内部预置了多条水温、油压和油位曲线。如果当前使用的传感器曲线不在预置曲线内，用户可以根据所用传感器提供的数据来自定义曲线。

曲线由传感器典型测量值与对应电阻值组成。典型值固定不变，模块出厂时设了电阻初始值，用户可修改其对应的电阻值。

自定义传感器菜单下列出了水温，油压和油位曲线值。



在自定义传感器界面
下，按下[image: image48.png]


 键，显示“水温传感器”，按 [image: image49.png]


 键翻到“油压传感器”，再按一次，跳至“油位传感器”。如果想查看或修改传感器曲线值，按 [image: image50.png]


 键。

下面描述自定义“油压传感器”曲线的操作方法。

· 定位到“油压传感器”项，按 [image: image51.png]


。

· 液晶屏第四行显示典型油压值以及对应的电阻值，按下 [image: image52.png]


  进入编辑模式，此时电阻值背景变高亮。


· 根据所用油压传感器数据，查看0kpa时的电阻值。 按[image: image53.png]


 和[image: image54.png]


 键将数值调整到所需的电阻值，然后按下[image: image55.png]


 键保存数

值并退出第一个典型值修改模式，如果想取消修改，则按 [image: image56.png]


 键。
· 第一个典型值修改完毕后，按 [image: image57.png]


 ，显示跳转到下一个典

型值,同样查看所用传感器在油压200kpa时的电阻值，然后

按下 [image: image58.png]


 键，进入修改模式，将电阻值修改为所需后，按下 [image: image59.png]


 保存并退出第二个典型值的修改模式。

· 接下来重复以上操作，直到将所有的油压典型值对应的电阻值都修改为所需值。自定义油压曲线操作结束。
8.7 历史故障记录

控制器可以储存最多32条故障记录，最新产生的故障记录位于最前面，依次类推。告警信息只在LCD上显示，不储存。

进入历史故障记录菜单，显示器第二行显示总故障记录数；第三行显示故障名称和序号，最新发生的记录为序号1，以下后推；第四行显示故障发生日期和时间。按 [image: image60.png]


 键可查看后面的记录。


上图指示：油机总共产生5条故障，当前显示为第2条故障记录，故障名称为油压过低，发生时间为2008年4月12日，13点50分34秒。

9．参数默认设置

· 模拟量参数

	序号
	参数
	默认值

	1. 
	电池电压上限值
	28.0V

	2. 
	电池电压下限值
	10.0V

	3. 
	水温停机值
	95℃

	4. 
	水温告警值
	90℃

	5. 
	机油油压停机值
	80 KPa

	6. 
	机油油压告警值
	150 KPa

	7. 
	油位停机值
	20%

	8. 
	油位告警值
	25%

	9. 
	油温停机值
	105℃

	10. 
	油温告警值
	100℃

	11. 
	油压2停机值
	80 KPa

	12. 
	油压2告警值
	150 KPa

	13. 
	油机转速高停机值
	1650 RPM

	14. 
	油机转速高告警值
	1630 RPM

	15. 
	油机转速低停机值
	1410 RPM

	16. 
	油机转速低告警值
	1430 RPM

	17. 
	油机电压过压停机值
	440 V

	18. 
	油机电压过压告警值
	420 V

	19. 
	油机电压欠压停机值
	320 V

	20. 
	油机电压欠压告警值
	340 V

	21. 
	油机电流过流停机值
	400 A

	22. 
	油机电流过流告警值
	390 A

	23. 
	油机频率高停机值
	55.0 Hz

	24. 
	油机频率高告警值
	53.0 Hz

	25. 
	油机频率低停机值
	45.0 Hz

	26. 
	油机频率低告警值
	47.0 Hz

	27. 
	油机功率停机值
	200 KW

	28. 
	油机功率告警值
	190 KW


· 延时参数

	序号
	参数
	默认值

	1.
	启动运转时间
	6.0s

	2.
	启动间隔时间
	30.0s

	3.
	安全旁路时间
	15.0s

	4.
	远端启动延时
	5.0 s

	5.
	冷却停机时间
	5.0 s

	6.
	得电停机时间
	15.0 s

	7.
	预供时间
	5.0 s

	8.
	倒转换延时
	15.0 s

	9.
	油压低延时


	3.0 s

	10.
	水温高延时

   
	10.0 s

	11.
	转速超限延时
	10.0 s

	12.
	频率超限延时
	10.0 s

	13.
	电压超限延时
	15.0 s

	14.
	油位低延时
	5.0 s

	15.
	过载延时
	10.0 s

	16.
	油温高延时
	10.0 s

	17.
	电池电压低
	30.0 s

	18.
	升速时间
	15.0 s

	19.
	降速时间
	30.0 s

	20.
	开机怠速时间
	15.0 s

	21.
	暖机时间
	2.0 s

	22.
	停机失败
	10.0 s

	23.
	转速丢失延时
	10.0 s


· 系统参数

	序号
	参数
	默认值

	1.
	电流互感器比
	500

	2.
	齿轮齿数
	0 (齿)

	3.
	启动成功频率
	15.0 (HZ)

	4.
	启动成功转速
	300 (RPM)

	5.
	启动成功油压
	300 (KPa)

	6.
	启动成功电压
	40 (V)

	7.
	每星期开机
	1（次）

	8.
	每月开机一次
	1（次）

	9.
	定时开机时
	9（点）

	10.
	定时开机分
	30（分）

	11.
	定时运行时间
	10（分钟）

	12.
	定时开关油机
	0（无效）

	13.
	油压成功条件
	1（有效）

	14.
	设备地址
	120

	15.
	启动次数
	3（次）

	16.
	水温类型
	6

	17.
	油压类型
	2

	18.
	油位类型
	0

	19.
	发电机类型
	0 

	20.
	供油模式
	运行输出

	21.
	供电合闸输出
	允许

	22.
	油温监测
	不监测

	23.
	油位监测
	不监测

	24.
	双路水温油压
	不监测

	25.
	停机失败
	不监测

	26.
	语言类型
	中文

	27.
	电压监测
	1（三相）

	28
	时间设置
	根据实际时间手动设置


· 自定义传感器
	传感器
	参数
	默认值

	水温传感器
	0℃
	1750Ω

	
	20℃
	695Ω

	
	40℃
	287Ω

	
	60℃
	134Ω

	
	80℃
	69Ω

	
	90℃
	51Ω

	
	100℃
	38Ω

	
	120℃
	22Ω

	油压传感器.
	0Kpa
	10Ω

	
	200Kpa
	56.0Ω

	
	400Kpa
	89.0Ω

	
	500Kpa
	104.0Ω

	
	600Kpa
	126.0Ω

	
	700Kpa
	150.0Ω

	
	800Kpa
	180.0Ω

	
	1000Kpa
	210.0Ω

	油位传感器
	0%
	35.0Ω

	
	25%
	86.0Ω

	
	50%
	120.0Ω

	
	100%
	202.0Ω


10．故障保护功能

控制器提供故障停机保护功能，油机在运行期间发生故障时，控制器一旦检测到有故障发生，可发出告警或停机信号。 

控制器检测到告警信息时，只告警，不停机，仅在LCD上显示告警信息。如果控制器检测到故障信息，经过一个对应的延时后，控制油机停机并断开供电继电器，并将故障记录保存在控制器内存中。

关于开关量类型告警，当开关量连接的外部开关闭合时，控制器先经过一个延时，延时结束后，油机立即停机，同时，“告警”灯常亮、液晶屏显示故障名称。


控制器在故障停机后会锁死，只有在按了 [image: image61.png]=

STOP



 键后，才能再次启动油机。

11．常见故障排除方法

	故障情况
	排除方法

	控制器上电后，

无动作
	· 检查启动电池是否正常

· 检查直流保险是否正常

· 检查电源正负极接线是否接反

	控制器紧急停机
	· 检查启动电池正极是否连接到紧急停机输入

· 检查连线是否有开路

	启动成功后，

水温高告警
	· 检查水温传感器是否正常

· 检查水温传感器的模拟量与开关量是否接反

	启动成功后，转速低告警
	在启动成功后，安全旁路延时结束前，转速应大于它的告警值，否则会有转速低告警，解决方法：

· 增大油门或调节调速板，加大转速

· 增大“安全旁路延时”设置值

· 减小转速的“告警值” 

	油机运行期间，

油压低告警
	· 检查油压传感器是否损坏

· 检查油压传感器是否堵塞

· 检查油压传感器的开关量与模拟量是否接反

· 查看模拟量菜单，油压的告警值和停机值的设置是否不合理。

· 进油管里有空气或油泵漏气，机组误判启动成功，因为油压报警延时最短，出现油压低报警。

	机组运行时，

告警停机
	· 根据LCD显示的告警信息检查告警源

· 检查可编程输入口及配置信息

· 检查油机电压、频率的告警上下限

	启动不成功
	· 检查燃油回路及连线是否正确

· 检查启动电池是否正常

· 检查转速传感器及连线是否正常

· 检查控制器的“供油模式”设置值是否与系统符合、怠速输入有无电压。

	启动机无动作
	· 检查启动机连线是否正确

· 检查启动电池是否正常

· 检查油压传感器，确保油压显示值为0左右。

	自动状态下，不能远端启动油机
	· 查看“自定义输入”是否设置成了远端启动。

· 检查远端启动输入口是否有信号输入。


12. 通讯

模块采用RS485/RS232通讯方式。提供485+、485- 接线端子，通过RS485/RS232转换器连接与电脑进行通讯或用RS232口直接与电脑串口连接。

 

控制器与PC机通信连接示意图

13. 模块外部接线图
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使用固定夹来固定模块
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历史故障记录


故障数       5


油压过低     2


2008-4-12 13:50:34











注意：自定义传感器曲线完成后，一定要将系统参数中对应的传感器曲线类型设置为“8”，自定义曲线才生效。


在上例中，将系统参数-> 油压类型-> 参数值设置为8.
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注意：必须在“输入状态”菜单下将自定义输入设置为“远端启动”，自动控制功能才能生效。





显示油机状态和工作参数
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按下[停机]键，油机停止运行





按下[启动]键，启动油机
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